3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN—C—S ROZVADEC R2
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OCHRANA: PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000—-4-41, ed. 2
gl 411.31 OCHRANNE UZEMNENI A POSPOJOVANI
gl 411.3.2 AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE
gl 411.3.3 DOPLNKOVE OCHRANY — PROUDOVY CHRANIC
¢l 411.4 SITE TN
PROSTREDI: DLE CSN 33 2000-5-53, ed. 3
ENERGETICKA BILANCE:
INSTALOVANY VYKON: Pi = 16,27 kW
SOUDOBOST: 0,8
REZERVA: 30%
PREPOCTENY VYKON: Pp = 16,9 kW
OCINIK: 0,95
JMENOVITY PROUD: In = 258 A
POZNAMKA:
ROZVADEC BUDE MIMO POPISU JISTICICH PRVKU A OSTATNICH POVINNYCH UDAJU
OPATREN UPOZORNENIM O NUTNOSTI MIN. 1x ROCNE (NEBO PODLE UDAJU VYROBCE)
PROVEST TEST PROUDOVYCH CHRANICU, ABY BYLA ZAJISTENA JEJICH SPRAVNA FUNKCE
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